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A seguito della vostra richiesta di cui all’oggetto e degli accordi verbali intercorsi con il nostro tecnico, 
comunichiamo che è necessaria la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione MT/BT, con accesso 
da viabilità pubblica.

Facciamo presente che relativamente agli allacciamenti dovrà essere formulata, con congruo anticipo 
rispetto alla presunta ultimazione dei lavori di edificazione, specifica richiesta e che i medesimi potranno 
essere eseguiti solo previo pagamento dei contributi di allacciamento previsti dalle disposizioni legislative e 
dai provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 (e successive 
modifiche ed integrazioni) vigenti in materia e a valle dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

Preme precisare, quindi, che il presente parere ha un valore puramente indicativo e che le specifiche 
tecniche relative alla posa delle tubazioni e a tutte le opere necessarie saranno rilasciate da nostro tecnico 
incaricato una volta ricevuta la richiesta di allacciamento.

Ricordiamo anche che per i complessi con più di 2 unità immobiliari deve essere prevista, in osservanza alla 
Delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 (e successive modifiche ed 
integrazioni) una fornitura per i servizi generali di ogni edificio e che per le forniture con potenza impegnata 
fino a 30 kW deve essere considerato il 10% in più per potenza in franchigia.

Si ricorda inoltre che, dove sono presenti eventuali nostri impianti di bassa tensione e/o media tensione, 
dovrà essere formulata apposita richiesta di spostamento impianti, qualora fosse necessario.

Con l'occasione richiamiamo quindi la vostra attenzione sul fatto che tali impianti sono in servizio alla 
tensione nominale (Un) di 15 e/o 0,4kV e sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 e sue 
successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare:

•sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette 
salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
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Oggetto: Comunicazione parere preliminare di fattibilità in risposta alla vostra: "Richiesta per 
energizzazione di una Lottizzazione commerciale da eseguirsi nel Comune di Empoli, 
Loc.Terrafino”.UTOE 12 “La piana industriale”, Studio Cerbioni, Roberto Macii, Baccellini 
David geometra, Via Iº primo Maggio.Numero 7 utenze, 100 kW trifase cadauna.
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•sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in 
vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Vi ricordiamo che l'inosservanza delle misure di sicurezza e precauzione espone, oltre che alle eventuali 
sanzioni previste dalla succitata normativa, a responsabilità per i danni arrecati a persone e/o cose, ivi 
compresi quelli provocati ai nostri impianti.

Con l’occasione, infine, ricordiamo che, come previsto dalla normativa sulla liberalizzazione dei mercati 
dell’energia, a decorrere dal 01/01/2008, e-distribuzione Spa non risulta più titolare di alcun rapporto 
contrattuale di vendita di energia elettrica.

Pertanto precisiamo che i clienti alimentati in bassa tensione possono chiedere direttamente alla nostra 
società, quale impresa di distribuzione territorialmente competente, spostamenti di linee ed impianti elettrici, 
preventivi per l’esecuzione di lavori in assenza di un contratto di fornitura, lottizzazioni ed allacciamenti 
collettivi, spostamenti di prese non attive senza richiesta di subentro, nonché inviare reclami scritti o richieste 
scritte di informazioni relativamente ai servizi di distribuzione o di misura, inviando la richiesta a e-
distribuzione Spa, casella 5555, 85100 Potenza, oppure fax verde 800046674.

Per ogni eventualità è possibile contattare il sig.Bulleri Pierluca tel.3292283275, mail pierluca.bulleri@e-
distribuzione.com oppure Minucci Massimo tel.0571859603, mail massimo.minucci@e-distribuzione.com. 

Ricordiamo che è attivo il sito internet di e-distribuzione Spa, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it per 
informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la 
visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con 
contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Con i nostri più cordiali saluti.

Giulio Leoni
Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico e' effettuata da Enel Italia Spa e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unita' emittente.
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