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comunale esistente

allaccio alla fognatura

comunale esistente

allaccio alla fognatura

C

C

C

C C CC

C

C

C

CC

P

P

P

P

P

P

P

0.274

0.242
0.174

0.165

0.126

0.230

0.281

0.349

0.075

0.167
0.147

fognatura mista esistente Ø 300 fognatura mista esistente Ø 300

quota scorrimento = -1,60 

quota testatubo = -1,30

D B2B1 I

F

D

B2

B1

IF

D

B2

B1

IF

D

B2

B1

I F

D

B2

B1

I F

comunale esistente

allaccio alla fognatura

quota scorrimento = -1,97

oivodale in cls 50x75

quota scorrimento = -1,94

oivodale in cls 50x75

quota scorrimento = -1,94

oivodale in cls 50x75

quota scorrimento = -1,96

oivodale in cls 50x75

serbatoio accumulo acque

meteoriche da 15000 mc 

riserva idrica antincendio

da 10000 mc utili

P

alla fognatura tubazione in arrivo

dal piano interrato

alla fognaturatubazione in arrivo

dal piano interrato
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SCHEMA SCARICHI REFLUI E ACQUE METEORICHE
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tubazione acque saponose

tubazione acque nere

tubazione acque meteoriche

pozzetto ispezione acque meteoricheC

pozzetto ispezione acque nere

pozzetto tipo Firenze per allaccio alla fognatura

degrassatore da 1,00 m³D

fossa biologica prima vasca B1

fossa biologica seconda vasca B2

pozzetto ispezione 80x80

fognatura pubblica (mista) esistente

LEGENDA

I

F

P

cisterna raccolta acqua piovana da 15.000 mc

DIMENSIONAMENTO IMPIANTO PER UFFICI, SERVIZI COMMERCIALI ECC...

SETTORE 01

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

R.E. Art. 50  Dimen. e caratteristiche fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque luride

Le fosse settiche e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero

degli  abitanti equivalenti serviti. Corrisponde ad un abitante equivalente:

1AB = cinque  dipendenti  in  edifici  destinati  ad  uffici,  servizi  commerciali,  industrie  o  laboratori  che

non producano acque reflue di lavorazione;  capacità utile minima di mc 0,50 per abitante equivalente;  

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 

SETTORE 02

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 

SETTORE 03

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 

SETTORE 04

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 

SETTORE 05

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 

SETTORE 06

Ipotizzando 10 dipendenti/addetti = 2 AB

Previsione progettuale = Fossa Biologica Bicamerale da 4 mc complessivi

Previsione progettuale = Degrassatore da 1 mc 
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