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Piazza Augusto Righi
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SIMBOLO

PULSANTE ALLARME A TIRANTE

COLLEGAMENTO AD UTENZA MONOFASE

ACCESS POINT

DESCRIZIONE

LEGENDA SIMBOLI - F.M. E SPECIALI

SCATOLA DI DERIVAZIONE

A=ALTA

A

PRESA 2P+T 16A CON POLO DI TERRA CENTRALE IN SCATOLA PORTAFRUTTI
AD INCASSO

PRESA 2P+T 16A CON POLO DI TERRA CENTRALE E LATERALE IN SCATOLA
PORTAFRUTTI AD INCASSO

QUADRO ELETTRICO

POSTAZIONE CITOFONICA DA INTERNO

PRESA INTERBLOCCATA 3P+T+N 16A, GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54

GRUPPO SEGNALAZIONE OTTICO ACUSTICA

PULSANTE DI SGANCIO DI EMERGENZA SOTTOVETRO

SUONERIA INGRESSO

COLLEGAMENTO AD UTENZA TRIFASET

POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CEMENTO ARMATO DIM.40x40cm CON
DISPERSORE IN ACCIAIO ZINCATO L=1.5m

CORDA DI RAME NUDA SEZIONE 35mmq, PROFONDITA' DI INTERRAMENTO
100cm

POZZETTO DI ISPEZIONE 40x40cm 

CORRUGATO DOPPIA PARETE INTERRATO

ARMADIO RACK DATI 19U

PRESA DATI

AP

POSTAZIONE CITOFONICA DA ESTERNO

SONDA TEMPERATURA ED UMIDITA'TA

PULSANTE TACITAZIONE ALLARME

DOPPIO PULSANTE INTERBLOCCATO (PER COMANDO TAPPARELLE)

PASSERELLA A FILO METALLICO IN CONTROSOFFITTO
 200x75mm

PROGETTO DEFINITIVO

Comune di Empoli  (FI)

APRILE 2022

Lavori di ristrutturazione dell'asilo nido  "Stacciaburatta"  mediante  parziale  demolizione  e  nuova
costruzione.
CIG 8704808ACC - CUP C73H19000750002

Responsabile Unico del procedimento:  Geom. Ugo Reali

Raggruppamento temporaneo di professionisti:

Coordinatore gruppo progettazione, Responsabile dell'integrazione delle prestazioni; Progettista opere architettoniche, Progettista opere
strutturali,  Direttore Operativo Strutturale:

- Ing. Gianni Stolzuoli

Progettista e Direttore Operativo Impianti Elettrici, Progettista Impianti Idraulici e Meccanici, Direttore Operativo Impianti Meccanici e
Idraulici e Coordinamento della Sicurezza:

- Ing. Mauro Paci

Progettista opere architettoniche, Progettista opere strutturali:

- Arch. Elena Rionda

Tecnico competente in acustica ambientale:

- Dott. P.I. Daniele Severi

Geologa:

- Geo. Benedetta Chiodini

Progettazione impianti idraulici e Meccanici, Tecnico Abilitato Antincendio:

- Ing. Riccardo Valdarnini

Giovane Professionista Collaboratore alla progettazione architettonica:

- Ing. Niccolò Stolzuoli

Elaborato:
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