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A13A

CORPO B_Piante generali: Piano Terra e Piano Primo
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Area gioco
S: 405,55 m2

H: 7,28 m

Deposito
S: 13,93 m2

H: 3,00 m

Spogliatoio donne
S: 25,79 m2

H: 3,00 m

docce e wc
S: 13,73 m2

H: 3,00 m

disimpegno
S: 55,74 m2

H: 3,00 m

Spogl. ins. 2
S: 6,55 m2

H: 3,00 m

ingresso esterni
S: 10,72 m2

H: 3,00 m

docce e wc
S: 13,54 m2

H: 3,00 m

Spogl. ins. 1
S: 7,09 m2

H: 3,00 m

Spogliatoio uomini
S: 25,82 m2

H: 3,00 m

Loc. primo soccorso
S: 9,39 m2

H: 3,00 m

Locale tecnico
S: 18,10 m2

H media: 3,35 m

docce e wc
S: 10,71 m2

H: 3,00 m

docce e wc
S: 11,34 m2

H: 3,00 m

servizi igienici
S: 4,82 m2

H: 3,00 m

servizi igienici
S: 8,95 m2

H: 3,00 m

rai di progetto

Piano Terra

Nome Zona Relativo

Area gioco

Deposito

docce e wc

docce e wc

docce e wc

docce e wc

ingresso esterni

Loc. primo soccorso

Locale tecnico

servizi igienici

servizi igienici

Spogl. ins. 1

Spogl. ins. 2

Spogliatoio donne

Spogliatoio uomini

Area calcolata
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Pianta Piano Terra 1:100

Pianta Piano Primo 1:100

NOTA: Tutti i locali sono dotati di ventilazione meccanica controllata.
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