
QMT QUADRO DI MEDIA TENSIONE
QBT QUADRO LATO B.T.

sigla descrizione

QUADRO FOTOVOLTAICOQFV
QUADRO PARALLELO INVERTERQPI

QUADRO GENERALEQG

MT

FORNITURA
15000V - 50Hz - Ik = 7,698 kA
Tripolare - Sistema IT (NC)
Potenza Impianto  397 kW

QMT
QMT1: Ik = 7,69 [kA]
Linea: RG7H1R-15 kV / 10 m
Sezione: 3(1x95)

TRAFO 500 kVA
TR: Ik = 11,55 [kA]
Linea: RG16H1R12-20 kV / 5 m
Sezione: 3(1x35)

QBT - settore ordinario
QBT: Ik = 11,33 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 10 m
Sezione: 4(3x1x150)+(1PE185)
C.d.t. con: Ib 0,14 %

QBT - settore privilegiato
QBT: Ik = 11,32 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 25 m
Sezione: 4(2x1x150)+(1PE150)
C.d.t. con: Ib 0,46 %

QG
QG: Ik = 9,92 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 70 m
Sezione: 3(3x1x150)+(2x150)+(1PE150)
C.d.t. con: Ib 1,23 %

QP1
QP1: Ik = 5,28 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 50 m
Sezione: 4(1x35)+(1PE16)
C.d.t. con: Ib 1,85 %

QBAR
QBAR: Ik = 6,05 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 65 m
Sezione: 4(1x70)+(1PE35)
C.d.t. con: Ib 2,16 %

QUF
QUF: Ik = 3,02 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 85 m
Sezione: 4(1x25)+(1PE16)
C.d.t. con: Ib 2,22 %

UPS-CABINA
UPS-CABINA: Ik = 2,15 [kA]
Linea: FG16OM16 / 10 m
Sezione: 1(3G4)
C.d.t. con: Ib 0,69 %

UPS

QBT - settore continuità
QBT-u: Ik = 1,68 [kA]
Linea: FG16OM16 / 5 m
Sezione: 1(3G6)
C.d.t. con: Ib 0,06 %

GE

GRUPPO ELETTROGENO
400/230V - 50Hz - Ik = 0,8 kA
Quadripolare - Sistema TN-S
Pn =  320 kVA

QFV
QFV : Ik = 9,49 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 10 m
Sezione: 3(2x1x70)+(1x70)+(1PE70)
C.d.t. con: Ib 1,31 %

QPI
QPI: Ik = 8,09 [kA]
Linea: FG16M16/FG17 PE / 40 m
Sezione: 3(2x1x70)+(1x70)+(1PE70)
C.d.t. con: Ib 1,54 %

INVERTER 1 (27.6 KW MPPT1)
Ik = 0 [A]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 4(1x16)+(1PE16)
C.d.t. con: Ib 1,78 %

GENERATORE 1
Ik = 73 [A]
Linea: --- / --- m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

INVERTER 2 (27.6 KW MPPT1)
Ik = 0 [A]
Linea: FG16R16 / 10 m
Sezione: 4(1x16)+(1PE16)
C.d.t. con: Ib 1,78 %

GENERATORE 2
Ik = 73 [A]
Linea: --- / --- m
Sezione: ---
C.d.t. con: Ib 0 %

NOTA: Si prevede la sola predisposizione per il gruppo
elettrogeno che non sarà fornito in questa fase

QBAR QUADRO BAR
QUF QUADRO UFFICI
QP1 QUADRO PIANO PRIMO

AREA-17- ENGINEERING S.r.l.

VIA TEVERE 60, 50019 SESTO FIORENTINO (FI)

C.F./P.IVA 06263010487

T. +39 055 317 960

WWW.AREA-17.COM

Empoli Empoli Raffaele Sanzio
Comune di Empoli

.
Nuovo polo sportivo di atletica a servizio delle scuole di via Raffaello Sanzio
I Lotto - Empoli (FI)

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI
SECONDO D.M. 37/08

- 26-09-2022

IE-06SCHEMA DISTRIBUTIVO A BLOCCHI
.


	Fogli e viste
	IE-06


